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- testésanas laboratorija
UdeﬂS Grislu iela 6, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201, talrunis 64220609 EN ISO/IEC 17025
T-237
TESTESANAS PARSKATS Nr. 577/2026
23.09.2026.

Klients: SIA "Valmieras aidens", reg. Nr. 44103033608

Adrese: Rupniecibas iela 50, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201

Objekts: Rijienas vidusskola, Rigas iela 30, Riijiena, Valmieras novads

Paraugu nemsanas mérkis: kvalitates kontrole.

Paraugu nemsanas plans: Saskana ar SIA "Valmieras tidens" dzerama tidens monitoringa programmu 2026. gadam

Informacija par test€Sanas paraugu:

Parauga

identifikacijas Pvarauga . Parauga veids Nemsanas vieta Daudzums
Nr nemsanas laiks ’
577-1-26 17.09.2026. Dzeramais tidens No auksta tidens krana/ 2x1.0L/
11:45 Parauga temperatiira 13.6°C paraugs Nr.4 3x05L

Paraugu nemsana: Paraugs nemts péc krana dezinfekcijas un idens notecinasanas. Temperatiira telpa 20.3°C.

Metode: LVS ISO 5667-5:2007, LVS EN ISO 19458:2021 4.4.1.p; vienreizgjs paraugs; tie§a paraugu nemsanas metode.
Paraugs pienemts laboratorija: 17.09.2026. 12:55

Testésana: sakta 17.09.2026., pabeigta 20.09.2026.

TestéSanas rezultati

Nosakamais raditajs, . Testésanas rezultats
mérvieniba Testesanas metode ar nenoteiktibu!

Parauga identifikacijas Nr.: 577-1-26
pH LVS EN ISO 10523:2012 7.9 £0.1; mérits pie 20.6°C
EVS (ATC, 25°C), uS/cm LVS EN 27888:1993 558 £ 8; mérits pie 20.6°C
Dulkainiba, NTU LVS EN ISO 7027-1:2021* <0.01
Garsa GOST 3351-74™ nav
Smarza GOST 3351-74™ nav
Krasainiba LVS EN ISO 7887:2012* bezkrasains
Amonija joni (NH4"), mg/L LVSISO 7150-1:1984 0.076 £ 0.005
Kopgja dzelzs, pg/L LVS ISO 6332:2000 14"
Mangans, pg/L HACH method 8149:2017 16.0+ 1.6
Permanganata indekss, mg O./L LVS EN ISO 8467:2000 0.88+£0.13
Hloridi, mg/L LVS ISO 9297: 2000 3.65"
Sulfati, SO+, mg/L APHA Stand. Method 4500 — SO+ E™ 43"
Nitratjoni (NO37), mg/L LVS 339:2001 2.13+0.18
Nitritjoni (NO2’), mg/L LVS ISO 6777:1984 0.049 = 0.002
Koliformas bakterijas, MPN/100mL  [LVS EN ISO 9308-2:2014 <1
Escherichia coli (E. coli), MPN/100mL [LVS EN ISO 9308-2:2014 <1

Skat. pielikuma test€Sanas parskatu Nr. PV-2026-P-62562.01
(21.09.2026.)."

Skat. pielikuma test€Sanas parskatu Nr. PV-2026-P-62562.01
(21.09.2026.)."

MPN, Most Probably Number (Visiesp&jamakais bakteriju skaits); rezultata nenoteiktiba netiek uzradita.

ATC - automatiska temperatiiras kompensacija; rezultats parrékinats uz atsauces temperatiiru 25°C.

“Rezultats atrodas intervala starp metodes noteikSanas robezu (MDL) un mazako kvantitativi nosakamo koncentraciju (LQ)

** Neietilpst akreditacijas sfera.

"Raditajs noteikts ZI BIOR laboratorija.

Rezultati, kas mazaki par metodes detektesanas robezu (MDL), uzdoti ar zimi ,,<“. Rezultata nenoteiktiba tiek uzdota tad, ja
rezultats ir lielaks vai vienads ar kvantitativi nosakamo koncentraciju (LQ). Uzradita nenoteiktiba ir paplasinata nenoteiktiba, kas
aprékinata, izmantojot parklasanas koeficientu 2, kur§ nodrosina apméram 95% ticamibas Iimeni.

Kopgjais mikroorganismu skaits 22°C

Zarnu enterokoki
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TesteSanas rezultati attiecas tikai uz konkréto testéSanas paraugu.
TesteSanas parskata reproducésana nepilna apjoma nav atlauta bez testéSanas laboratorijas rakstiskas atlaujas.

Laboratorijas vaditaja Anita Somase e-Paraksts
DOKUMENTS PARAKSTITS AR DROSU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZIMOGU
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